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Nr postepowania: 3/MK/2018
WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyjasnieniach tre$ci SIWZ

W zwigzku z pytaniami Wykonawcy' dotyczacymi tresci SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.. Wykonanie rob6t budowlanych
i konserwatorskich dla Projektu pn.: ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI DOROBKU POLSKIEJS KINEMATOGRAFII
POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PALACU SCHEIBLERA Zamawiajacy dzialajac na
podstawie art. 38 ust. 1, 1ai 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) udziela ponizszych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1,
Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy dysponuje dokladniejsza specyfikacja opraw oswietleniowych
podstawowych? Czy Wykonawca ma swobode wyboru dostawcow w tym zakresie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje specyfikacjg opraw, gdyz wszystkie elementy nowo montowane w obiekcie podlegajg
uzgodnieniom konserwatorskim. W pomieszczeniach z zachowanymi historycznymi wystrojami wnetrz wymagane
jest instalowanie urzadzen o materiatach i formie dostosowanych do walorow historycznych budynku.
W pomieszczeniach pozbawionych historycznych elementéw wystroju (np. piwnica) wymagania Konserwatora
sg mniejsze.

W zwiazku z powyzszym wybor osprzetu elekirycznego nalezy uzgodnié z Inzynierem Kontraktu, ktéry koordynuje
uzgodnienie konserwatorskie.

Pytanie Nr 2.
Prosimy o odpowiedz czy Wykonawca ma swobode wyboru producentow o$wietlenia awaryjnego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje specyfikacjg opraw, gdyz wszystkie elementy nowo montowane w obiekcie podlegaja
uzgodnieniom konserwatorskim. W pomieszczeniach z zachowanymi historycznymi wystrojami wnetrz wymagane
jest instalowanie urzadzen o materiatach i formie dostosowanych do waloréw historycznych budynku.
W pomieszczeniach pozbawionych historycznych elementow wystroju (np. piwnica) wymagania Konserwatora
s3 mniejsze.

W zwiazku z powyzszym wybor osprzetu elekirycznego nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu, ktory koordynuje
uzgodnienie konserwatorskie.

Pytanie Nr 3.
Prosimy o  podanie  kolorystyki  osprzetu  elektroinstalacyjnego.  Czy  obudowa ma  byc
plastikowa/metalowa/kamienna/drewniana?

Odpowiedz:

Wszystkie elementy nowo montowane w obiekcie podlegaja uzgodnieniom konserwatorskim. W pomieszczeniach
z zachowanymi historycznymi wystrojami wnetrz wymagane jest instalowanie urzadzen o materiatach i formie
dostosowanych do waloréw historycznych budynku. W pomieszczeniach pozbawionych historycznych elementow
wystroju (np. piwnica) wymagania Konserwatora sg mniejsze.

' Trese pytart Zamawiajacy przekazuje w pisowni oryginalnej.
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Nowo projektowane trasy kablowe — dostosowac kolorystycznie do #a (np. biate lub jasne szare na jasnych
$cianach i sufitach tynkowanych, w kolorystyce zblizonej do zabudéw drewnianych - jeZeli do takich przylegajg itp.)
Materiat i kolor podlega uzgodnieniom konserwatorskim.

Pytanie Nr 4.
W projekcie jest zapis o prowadzeniu rurek instalacyjnych w podfodze i podano ze majq byc one niepalne.
Czy chodzi o rurki samogasnace (plastikowe) czy metalowe?

Odpowiedz:
W stropach drewnianych i innych migjscach gdzie nowe instalacje elektryczne przylegajg do elementow
drewnianych nalezy prowadzi¢ je w obudowach samogasnagcych.

Pytanie Nr 5.
W przekazanej dokumentacji brak jest rysunkow dofyczgcych instalacji odgromowej i polgczert wyrbwnawczych.
Czy sq one przedmiotem Zamdwienia oraz czy Zamawiajgcy dysponuje projektem tych elementow?

Odpowiedz:

Obiekt posiada istniejace instalacje odgromowe. W przypadku uszkodzen i ubytkow, podlegajg one naprawie.
Projektowane instalacje w studniach na terenie dziedzihca nalezy wyposazyé w zabezpieczenia odgromowe
adekwatne do potrzeby ochrony zlokalizowanych w nim urzadzer.

Pytanie Nr 6.
Czy mozna skorzystaé z istniejacej kanalizacji teletechnicznej na potrzeby przeprowadzenia nowego okablowania
do pomieszczenia ochrony, czy nalezy wykonac nowq kanalizacje?

Odpowiedz:

Istniejace potaczenie miedzy budynkiem Muzeum a budynkiem biurowym z portiemig jest zrealizowane w taki
sposob ze:

- instalacje prowadzone sq w pesziu @ 50, ktory jest obecnie wykorzystany w 50%;

- w ramach istnigjacych instalacji pomiedzy budynkiem Muzeum a portiemnig w budynku biurowym, istniejg
4 polaczenia $wiatlowodowe — obecnie nie uzytkowane. Stanowig one zapas, ktory mozna wykorzysta¢ przy
realizacji przedsiewziecia.

Pytanie Nr 7.
Czy zachowane okablowanie elektryczne podlega gwarancji Wykonawcy?

Odpowiedz:

Istniejace instalacje w zakresie przeznaczonym do zachowania podlegajg kontroli. W ramach prowadzonego
nadzoru nad pracami wykonawczymi bedg podejmowane decyzje na temat zakresu adaptacji. Pozostawione
elementy instalacyjne nie wchodzg w zakres gwarancji wykonawcy, natomiast zmiany w instalacjach
wprowadzanych przez Wykonawce — podlegaja gwarancji.

Tre$¢ powyzszych odpowiedzi nie powoduje zmiany ogtoszenia 0 zaméwieniu.
Powyzsze  wyjasnienia  Zamawiajgcy zamieszcza na  stronie  intemetowej pod  adresem:
http:/kinomuzeum.pl/?p=47290

Wykonawca ubiegajacy sie o zaméwienie zobowiazany jest do uwzglednienia w ofercie tresci udzielonych
wyjasnien.
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